PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PISZU

HK.9020.3.5.2024 : 21.02.2024 r.

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338 z pozn. zm.),
art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z poézn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

stwierdza

przydatno$é wody do spozycia z wodociggu publicznego Nida, gm. Ruciane-Nida, powiat
piski, ktory zaopatruje 3984 mieszkancow miejscowosci: Ruciane-Nida.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, sprawujac nadzor sanitarny nad jakoscig
wody do spozycia, przeprowadzit kontrole w wodociggu publicznym Nida i pobrat proby wody
do badan. W oparciu o sprawozdanie z badan nr LBESiZ.9051.2.23.2024
LBESiZ.9051.2.24.2024 z dnia 19.02.2024 r. probki wody pobranej w dniu 14.02.2024 r.,
w zakresie parametru enterokoki, i parametrow grupy A pkt I Zalgcznika nr 2 cytowanego
rozporzadzenia PPIS w Piszu stwierdzil spelnienie wymagan w zakresie parametrow
mikrobiologicznych i fizykochemicznych i orzekt jak na wstgpie.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badari wody z tego wodociggu.

Z upowaznienia
Panstwowego Powiatowego

Otrzymuja: Inspektora Sanitarnego
w Piszu
1. Urzad Miasta i Gminy Ruciane-Nida ePUAP R — Eﬁl\gzgowmﬁ
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mgr Kotowska
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Strona 1/ liczba stron

Znak sprawy: LBESiZ.9051.2.23.2024

Sprawozdanie LBESiZ/ 23 /2024 / wps / mok / 2816PPPPW0233

1. Badania wykonano na zlecenie: Higieny Komunalnej PSSE w Piszu

zlecenie nr 3Pisz /712024 zdnia 14.02.2024

2. Obiekt badania: prébka wody do spozycia
3 Cel badania: przedstawienie wynikéw badar w obszarze regulowanym prawnie

4. Miejsce, data i godzina pobrania prébki: wodociag publiczny Nida - Nida, SUW - woda uzdatniona

8:20
13:40

14.02.2024
14.02.2024
prac, PSSE w Piszu |. Matysiuk

pobrana dnia: godzina

5. Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium: przyjeta dnia: godzina
6. Prébka pobrana wg PN-ISO 5667-5 i PN-EN ISO 19458 przez:
7. Stan prébki zgodny z instrukcjg 1-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatnos$ci prébek wody przyjmowanych do badan"

8. Warunki transportu stwierdzone przy przyjeciu prébki(ek) do Laboratorium: temperatura 3,7 °C

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 23
Fizyczno-chemiczne 14.02.2024 Oznakowanie prébki przez klienta: 8 Pisz
Wartoscl parametryczne
Badana cecha o : " tniepewnos$é |  jakim powinna odpowiada¢ woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania syl wg Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 1
(Dz.U. 2017 r. poz. 2264)
B PN-EN ISO 7887:2012 <5 1 Akceptowalna przez konsumentow
1 anﬁ’a . Metoda G E mg/l Pt i bez nieprawidtowych zmian.
= el wartodé pH 7,8 Zalecana warto$é do 15 mgh Pt
Akceptowalna przez konsumentow
Metnosé . i bez nieprawidtowych zmian.
- -1:2016- .
2 Metoda nefelometryczna PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,46 + 0,14 Zalecany zakres
wartosci do 1,0 NTU
Zapach " N
- bardzo staby rosl| .
3 Metoda organoleptyczna PN-72/C-04557 W Z1R bardzo staby roslinny Akceptowalna przez konsumentow
Smak R N i bez nieprawidiowych zmian
Metoda organoleptyczna 20:brak )
4 Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,6 +0,1 65 - 9,5
Metoda potencjometryczna temperatura pomiary 18,0 °C
5 Przewodno$é elektryczna PN-EN 27888:1999 pSicmygs 478 + 31 2500
whasciwa temperatura pomiaru 19,1 °c
Metoda konduktometryczna :: r::':;;:,::m; Eunn;! ‘::: E'; ratury

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6
PzB - pozycja z zakresu badan

Wynik badania przedstawiony rezultatem ,<" oznacza warto$¢ ponizej zakresu pomiarowego metody. Podana niepewno$¢ dotyczy dolnej granicy zakresu pomiarowego metody

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych

N wynik badania spoza zakresu akredytacii lub otrzymany metodg nieakredytowang spetniajgcg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

W . norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako wiasciwa do oznaczania parametru

T - niepewnos¢ wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartosci liczbowych, jako niepewnosé rozszerzona przy wspoélczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnosci 95%. Niepewno$¢ wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnoéci zwigzanej z pobieraniem i transportem prébki

Autoryzowal(a): . ’ i ;
Mtodszy Asystent

WP

mgr Marta Pa
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Sprawozdanie LBESiZ /23 /2024 / wps / mok / 2816PPPPW0233

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 23
Mikrobiologiczne 14.02.2024 - 17.02.2024 Oznakowanie prébki przez klienta 8 Pisz
Wartos$¢ parametryczna wg Rozp. MZ
PzB Badana cecha Dokument odniesienia Jedn'ostka Wynik badania Z dnia 07.12.2017 r.
Metoda miary

(Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

bez nieprawidiowych zmian
101 Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C

PN-EN ISO 6222:2004 jtk.” ml nie wykryto Zaleca sig, aby ogéina liczba mikrcorganizméw nie
przekraczata: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci
wodociggowe],

200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Metoda plytkowa, posiew wglgbny

Liczba bakterii grupy coli PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 :
193" | Metoda fitracji membranowe] PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 1/100 ™! 0 0
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ;
194 Vietoda ftracii membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | I/100 I 0 0
Liczba enterokokéw katowych ¥ .
105 Metoda filtracji membranowe) PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0
PzB - pozycja z zakresu badan
jtk - jednostki tworzgce kolonie
Autoryzowal(a):
KIEROWNIK ODDZIALU _
Badaf Mtkrobioclegicznych Zatwierdzil(a):

mgr Alicja

Specjalista mTkrp

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transportowanie prabki. Wyniki badan odnoszg sig do otrzymanej probki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitamo-
Epidemiologicznej w Etku sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna P c A
Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci e —
19-300 Efk ul. Toruriska 6A/1 ARREOYIACI
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64 m&?ﬁg}& ﬁgﬁé% "
SANT YGICZNA
NIP 848-11-59-993 i %

Z[]zh _ BADANIA

.
AB 614

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centpw l 0 H_r[

sygnatariusza porozumiefi EA MLA i ILAC MRA dotyczacych wzajemnego uzZnawani sprawozdan 7 bad
Nr akredytacji AB 614 ﬁ.

D0Z.4Z. ...

. Eik, dnia: 19.02.2024 r. R
Znak sprawy: LBESIZ.9051.2.24.2024 M(/ :

\\‘\u|up,’

Sprawozdanie LBESiZ/ 24 /2024 /wps / mok / 2816PPPPW0092

3
NN
1. Badania wykonano na zlecenie: Higieny Komunalnej PSSE w Piszu /n,r,,l,.\n\ W
zlecenie nr 3 Pisz /712024 zdnia 14.02.2024
2, Obiekt badania: prébka wody do spozycia
3 Cel badania: przedstawienie wynikéw badan w obszarze regulowanym prawnie
4. Miejsce, data i godzina pobrania probki: wodociag publiczny Nida - Nida, sie¢ - Urzad Miasta i Gminy
pobrana dnia: 14.02.2024 godzina 8:50
5. Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium: przyjeta dnia: 14.02.2024 godzina 13:40
6. Prébka pobrana wg PN-ISO 5667-5 i PN-EN 1SO 19458 przez: prac. PSSE w Piszu |. Matysiuk
7. Stan prébki zgodny z instrukcjg 1-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatnosci prébek wody przyjmowanych do badan"
8. Warunki transportu stwierdzone przy przyjeciu prébki(ek) do Laboratorium: temperatura 3,7 °C
Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 24
Fizyczno-chemiczne 14.02.2024 Oznakowanie prébki przez klienta: 9 Pisz
‘Wartoéci parametryczne
Badana cecha T 4 * niepewno$é |  jakim powinna odpowiadaé woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania e wg Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 1.
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
B PN-EN ISO 7887:2012 <5 +1 Akceptowalna przez konsumentéw
1 Ma:\':a i Motodat * mg/l Pt i bez nieprawidlowych zmian.
etoda spekiraatomatrycena SIoge, wartogé pH 7.9 Zalecana warto$¢ do 15 mg/l Pt
Akceptowalna przez konsumentéw
Metnosé ¥ W i bez nieprawidlowych zmian.
2 Motinda ogdimaliyasis PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU <0,30 + 0,09 Zalecany zakres
wartoéci do 1,0 NTU
Zapach . i N
3 Metoda organcleptyczna PN-72/C-04557 W AR bardzo elshyaslinny " Akceptowalna przez konsumentéw
Smak -12/C- 7 — N i bez nieprawidlowych zmian
Metoda organcleptyczna B -
4 Odczyn pH PN-EN 1SO 10523:2012 = 7,6 £ 0,1 65 - 95
Metoda potencjometryczna temperatura pomiaru 20,3 °C
5 Przewodnoéé elektryczna PN-EN 27888:1999 nSlemyzs 476 + 30 2500
wiasciwa temperatura pomiaru 20,4 °c
Metoda konduktometryczna :: r.em = er;fmdzm'a y

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6
PzB - pozycja z zakresu badar

Wynik badania przedstawiony rezultatem ,<" oznacza warto$¢ ponizej zakresu pomiarowego metody. Podana niepewno$¢ dotyczy dolnej granicy zakresu pomiarowego metody
Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych

N_ wynik badania spoza zakresu akredytacji lub otrzymany metodg nieakredytowang spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

W . norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako wiasciwa do oznaczania parametru

' - niepewnos¢ wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartosci liczbowych, jako niepewnosé rozszerzona przy wspétczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnodci 95%. Niepewno$¢ wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportem prébki

Autoryzowat(a): ‘
Mtodszy Asystent
W

mgr Marta Pprikowska
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Sprawozdanie LBESIZ /24 /2024 / wps / mok / 2816PPPPW0092

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 24
Mikrobiologiczne 14.02.2024 - 17.02.2024 Oznakowanie probki przez klienta 9 Pisz
i Warto$¢ parametryczna wg Rozp. MZ
PzB Badﬁg;}g:cha Dokument odniesienia Jeg:i:stka Wynik badania Z dnia 07.12.2017 r.
b (Dz. U. 2017 1. poz. 2294)
bez nieprawidlowych zmian

Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C ! ; i - . - =

"% Metoda piytkowa, posien waiebny PI-EN S0 62222004 kI P L e L
wodociagowej,
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ;
103 | Metoda filtracji membranows) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100 ml 2 L

Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ;
194 Metoda fitraci membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 1t/100mI 0 0

Liczba enterokokéw katowych . .
105 Metoda fitracj membranawe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

PzB - pozycja z zakresu badar
jtk - jednostki tworzgce kolonie
Autoryzowat(a):
KIEROWNIK VARYAS Zatwierdzil(a):
Badan Mikrob -

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transportowanie probki. Wyniki badar odnosza si¢ do otrzymanej prébki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitamno-

Epidemiologiczne]j w Elku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloéci.

KONIEC SPRAWOZDANIA




